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DG. DADES GENERALS

DG.1. IDENTIFICACIO | OBJECTE DE LA MEMORIA

La memoria que es presenta té per objecte la definicié dels treballs i la quantificacid de les despeses per a la rehabilitacié de la fagana i
la coberta de I'edifici de I’Ajuntament de Sant Pol de Mar, situat a la Plaga de la Vila n?1.

TiTOL: MEMORIA VALORADA; REHABILITACIO DE LA FACANA / COBERTA DE L’AJUNTAMENT

TIPUS D’INTERVENCIO: Rehabilitacié

SITUACIO: Plaga de la Vila n21, Sant Pol de Mar, C.P. 08395, Barcelona

REFERENCIA CADASTRAL: 8556107DG6085N0001GD, 8556108DG6085N0001QD, 8556106DG6085N0001YD.

DG.2. AGENTS DEL PROJECTE

Els agents que intervenen en la redaccié d’aquesta memoria valorada per a la rehabilitacié de I'edifici son els seglients:

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

CIF: P0823500D

ADRECA: Plaga de la Vila n2 1, Sant Pol de Mar, C.P. 08395.

ARQUITECTE:
ENRIC BOADAS ANDREU

COL-LEGIAT: 68735/9

DNI: 45830027-C

ADRECA: Carrer Sant Antoni n2183, Calella, C.P. 08370
TELEFON: 617.142.650

MAIL: enric.boadas@coac.cat
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD.1. INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE PARTIDA

L’edificacié corresponent a I’Ajuntament de Sant Pol de Mar va ser construida entre els anys 1954 i 1963, segons dades cadastrals. Es
tracta d’un edifici de planta baixa i dues plantes, que dona fagana a la Plaga de la Vila, i també al C/ Consolat de Mar i al C/ de la Plaga.
L’envolupant d’aquest edifici presenta algunes deficiéncies propies del deteriorament per la falta de manteniment, que es desitja
rehabilitar per tal de disposar de I’edifici en bon estat i evitar deterioraments més importants.

Per part de la mateixa institucid, es disposa d’unes Fitxes correctores de deficiéncies, incidéncies i/o manteniment, incloses en el Pla
inicial de manteniment dels edificis municipals, i redactades per '’Area d’Infraestructures i Territori, Servei d’Equipaments i Espai public.

En aquest sentit, I'objecte de la memoria valorada se centra en les segiients actuacions descrites a les Fitxes correctores:
- Ref. OC-01: Substitucié de vidres de la claraboia del pati interior.
- Ref. OC-02: Raspat i pintat de les bigues i perfils metal-lics exteriors oxidats.
- Ref. OC-03: Sanejat de les parets malmeses del pati i les faganes.

MD.1.1. MARC LEGAL; REQUISITS NORMATIUS

L’edifici objecte de la rehabilitacié se situa a la Clau 13; Casc antic, segons el planejament vigent al municipi de Sant Pol de Mar,
corresponent al POUM de I'any 1992. Les intervencions proposades no modifiquen la volumetria existent ni la superficie construida de
I'edificacid, per la qual cosa no es veuen modificades les caracteristiques urbanistiques actuals.

MD.2. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS

Tal com s’ha explicat en el punt anterior MD.1. d’aquesta memoria descriptiva, la rehabilitacié inclou tres actuacions, les quals es
desenvolupen a continuacié:

MD.2.1. REF: OC-01: Substitucié de vidres de la claraboia del pati interior.

La claraboia del pati interior, de dimensions aproximades de 3,70m d’amplada i 7,60m de llargada, esta formada per perfils metal-lics i
vidres armats, donant lloc a una coberta a tres aiglies. A la part central d’aquesta coberta, hi ha una part de la claraboia més aixecada,
per tal de garantir una ventilacio de I'espai. Aquesta geometria conté 45 vidres armats, amb les mides aproximades que s’indiquen a
continuacio:

- Tipus 1: 08 unitats de 63cm d’amplada per 200cm de longitud, sencer des de la canal de recollida d’aigua fins al carener.
- Tipus 2: 12 unitats de 63cm d’amplada per 150cm de longitud, part inferior de la ventilacié.

- Tipus 3: 16 unitats de 63cm d’amplada per 80cm de longitud, part superior de la ventilacid.

- Tipus 4: 09 unitats de 63cm d’amplada i longituds variables entre 30 i 200cm, formant cantonada.

Alguns d’aquets vidres tenen fissures/esquerdes. S’estima que les causes d’aquestes fissures/esquerdes poden ser térmiques, és a dir,
la dilatacié/contraccié del propi material i/o dels elements de subjeccid, corresponents als perfils metal-lics, o bé també per I'oxidacio
dels propis perfils metal-lics, amb el conseqlient augment de volum i compressié del vidre. En aquest sentit, es recomana substituir els
elements malmesos per tal d’evitar possibles despreniments i també filtracions d’aigua.

Per a dur a terme aquesta actuacié juntament amb la segiient actuacié (Ref. 0C-02) descrita en el punt MD.2.2 d’aquesta memoria, es
retirara tots els vidres existents, tant els trencats com els que estan en bon estat, per tornar-los a col-locar posteriorment. En aquest
sentit, i segons conversa amb industrial especialitzat, s’ha considerat que un ndmero significatiu dels vidres existents en bon estat que
es retirin es poden trencar, motiu pel qual es fa una previsio de substitucié més elevada. A continuacié s’exposa una taula resum dels
vidres existents i els que es considera substituir.

VIDRES VIDRES PREVISIO TOTAL TOTAL
TIPUS EXISTENTS ~ TRENCATS TRENCAMENT APROATATS  SUBSTITUIR
Tipus 1 8 3 3 2 6
Tipus 2 12 2 3 7 5
Tipus 3 16 2 3 11 5
Tipus 4 9 2 2 5 4
Total 45 9 11 25 20

El vidre existent a la claraboia tracta d’un vidre armat de 6mm de gruix. Pel que fa al vidre proposat a la Fitxa correctora (doble vidre
trempat de control solar i seguretat -laminar- de 6/6/3+3), es considera que no és adequat ja que es tracta d’un vidre molt més pesant
que I'actual, no coherent amb la lleugeresa de I'actual estructura metal-lica i la resta dels vidres aprofitats, i de preu més elevat. Aixi
doncs, es considera que els nous vidres seran vidres iguals als existents, armats de 6mm de gruix.
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MD.2.1.2. Proposta d’actuacié
Les actuacions a realitzar per a I'arranjament d’aquesta deficiencia serien:

- Mitjans auxiliars per a dur a terme I'actuacid; bastida europea tipus torre, col-locada al pati interior.

- Es retirara tots els vidres per tal de realitzar aquesta actuacié conjuntament amb la seglient (Ref. OC-02).

- Es reparara la canal de recollida d’aigua, la qual esta malmesa en diferents punts, assegurant la connexi6 al baixant.
- Es revisara tots els vidres, per assegurar el seu bon estat de conservacioé.

- Es recol-locara els vidres existents en bon estat i dels vidres nous, en substitucié dels trencats.

MD.2.2. REF: OC-02: Raspat i pintat de les bigues i perfils metal-lics exteriors oxidats.

La claraboia del pati interior esta formada per perfils metal-lics i vidres armats, com s’ha explicat al punt anterior. Aquests perfils
metal-lics de suport dels vidres armats estan oxidats, fet que pot haver contribuit en el trencament dels mateixos vidres.

Per altra banda, una part de la fagana que ddna front a la Plaga de la Vila i el tram de facana del C/ Consolat de Mar disposen a la seva
part superior d’'una mena de porxo format per pilars i biga metal-lica. Igual que els anteriors perfils, aquests també estan oxidats,
especialment les bigues horitzontals.

S’estima que la causa d’aquestes oxidacions son la degradacié per presencia d’humitat, degut a la proximitat al mar, juntament amb la
falta de manteniment. En els dos casos, no s’observa que I'0xid hagi reduit la seccié dels perfils i bigues metal-liques, per la qual cosa
no suposa risc. No obstant, cal actuacié de manteniment per tal d’evitar deterioraments més importants.

MD.2.2.2. Proposta d’actuacid

Les actuacions a realitzar per a 'arranjament d’aquesta deficiéncia serien, tant als perfils de la claraboia com als pilars i bigues del
porxo superior de la fagana:

- Mitjans auxiliars per a dur a terme I'actuacid; bastida europea tipus torre, col-locada al pati interior.
- Raspat i polit amb paper de vidre de la pintura actual.

- Dues capes d’imprimacié antioxidant de zinc.

- Dues capes d’acabat, amb esmalt sintetic antioxidant.

MD.2.3. REF: OC-03: Sanejat de les parets malmeses del pati i les facanes.

Als paraments verticals (fagana) del pati interior, on hi ha la claraboia, i també part de la fagana exterior de la Plaga de la Vila orientada
a nord-est, s’hi poden observar eflorescéncies, fongs/floridures i despreniments del material de revestiment, patologies que poden ser
causades per les humitats a consequéncia de les filtracions d’aigua tant de la claraboia com del canal de recollida d’aigua.

Per altra banda, a la fagana de la Plaga de la Vila orientada a sud-est (mar), s’hi poden observar diferents patologies en el revestiment
d’acabat, causades per diferents motius:

- Per humitats de capil-laritat a la part inferior, just per sobre el socol de pedra.
- Per elements de subjeccio de cartells/garlandes/banderes.
- Per un element de ferro oxidat a la part superior.

En aquest sentit, tant a la fagana del pati interior com a la fagana de la Plaga de la Vila, es precisa d’una actuacié de reparacié d’aquest
revestiment per tal d’evitar deterioraments més importants que acabin afectant la base del parament.

MD.2.3.2. Proposta d’actuacié
Les actuacions a realitzar per a I'arranjament del revestiment de les faganes serien les seglients:

- Mitjans auxiliars per a dur a terme I'actuacio; brag articulat de 12m de longitud.

- Arranjament de la claraboia i els canals de recollida d’aigua, segons s’ha especificat als punts MD.2.1. i MD.2.2.

- Repicat del material de revestiment fins a descobrir el suport base del parament, en els punts afectats.

- Rascat i passivat del ferro encastat a la fagana (actuacié puntual a la cantonada nord-oest de la plaga).

- Formacié de nou revestiment amb les tres capes d’esquerdejat, arrebossat i lliscat, amb morter de calg (transpirable).

- Netejat de la fagana amb aigua a pressié controlada, per tal d’eliminar el revestiment no adherit i netejar les sals existents.
- Aplicacié de dues mans de pintura siloxanica, pintura transpirable i hidro-repel-lent que s’adhereix sobre pintura existent.

MD.3. AMIDAMENT | PRESSUPOST

L’amidament de les partides d’obra a executar, per a reparacio de les deficiéncies especificades, juntament amb el pressupost d’aquestes
actuacions, s’adjunta com a documentacié complementaria. El pressupost base ascendeix a 24.030,97 €, IVA a part.
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ANNEXES

- Fitxes correctores de deficiéncies, incidéncies i/o manteniment
- Fotografies de I’estat actual.

- Amidament i pressupost.

« Estudi basic de seguretat i salut.
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FITXES CORRECTORES DE DEFICIENCIES, INCIDENCIES I/0 MANTENIMENT
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Area d’Infraestructures i Territori
Servei d’Equipaments i Espai Public

FITXA CORRECTORA DE DEFICIENCIES, INCIDENCIES 1/0 MANTENIMENT

Descripcio de I'element ) . ) Ref.
P Vidre claraboia pati f
0c-01
Localitzacic Pati interior museu
Descripcio de la lesié (1) Fissures/esquerdes (2) Deformacions (3) Degradacions (4) Incompl. Normativa
(5) Mal funcionament (6) Falta aparell (7) Deteriorament inst. (8) Altres
Comentari
Dos vidres del lluernari de coberta estan fissurats
Causes (1) Efecte subsol (2) Defecte projecte (3) Defecte execucid (4) Defecte material
(5) Preséncia humitat (6) Efecte térmic/incendi (7) Manca manteniment (8) Envelliment
(9) Anterior normativa (10) Defecte instal-lacid (11) Us inadequat (12) Altres
Comentari o o . .
Sembla que hagi sigut per la dilatacié del material a causa dels canvis de temperatura.
Qualificacié de la (1) Immediata (2) Programable (3) Millora diferida
urgencia (1any) (2-5anys)
Comentari - . . e )
Es recomana substituir les plaques per a la seguretat de |'usuari i per evitar filtracions d'aigua de la pluja.
Amidament 1 Unitat d'amidament | Ut | m | m2 | Pa
Partida d'obra L
Lluernati de vidre*
17.601,42 €
Observacions
Lluernari de vidre a una aigua, amb un grau de complexitat baix.
ESTRUCTURA: formada per perfils d'alumini en "T", en "L" i rectangulars, de fins a 100 mm d'altura, plaques de reforg en les unions,
tapes i acabats de xapa d'alumini. acabat lacat, amb el sege Il QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat;
ENVIDRIAMENT: doble envidriament trempat de control solar i seguretat (laminar), 6/6/3+3, conjunt format per vidre exterior
trempat, de control solar, color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3+3 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides
mitjangant una lamina incolor de butiral de polivinil; 18 mm de gruix total. Inclis rematades, ancoratges i fixacions mecaniques.
Mitjans auxiliars: Lloguer d'andami tubular de 1 m2 i de altura de 10m, constituida per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent sense duplicitat d'elements verticals. (Previsi6 de 10 dies). 375€/d.
Assignacié (1) Personal equipament (2) Brigada (3) Empresa externa (4) Manteniment contractat
Comentari |_
Tipus d'intervencio (1) Instrument técnic (2) Reparacié (3) Reposicio
(4) Adequaci6 a normativa (5) Mesures de prevencid (6) Manteniment
Comentari | *La partida s'executra en conjunt amb OC-02 i OC-03, per tant el cost de I'actuacié inclou aquestes
partides
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FITXA CORRECTORA DE DEFICIENCIES, INCIDENCIES 1/0 MANTENIMENT

Descripcio de I'element

Bigues exteriors oxidades

Ref.
0C-02

Localitzacio

Fagana principal de I'Ajuntament

Descripcio de la lesio

(1) Fissures/esquerdes

(2) Deformacions

(3) Degradacions

(4) Incompl. Normativa

(5) Mal funcionament

(6) Falta aparell

(7) Deteriorament inst.

(8) Altres

Comentari |Presénca d'oxidacié a bigues a causa del salt de la pintura de proteccié
Causes (1) Efecte subsol (2) Defecte projecte (3) Defecte execucid (4) Defecte material
(5) Preséncia humitat (6) Efecte térmic/incendi (7) Manca manteniment (8) Envelliment
(9) Anterior normativa (10) Defecte instal-lacio (11) Us inadequat (12) Altres
Comentari |La preséncia d'humitat en I'ambient per la proximitat del mar
Qualificacio de la (1) Immediata (2) Programable (3) Millora diferida
urgencia (1any) (2a5anys)
Comentari |No suposa risc perqué no s'observa que I'dxid hagi reduit la quantitat de material
Amidament 20 Unitat d'amidament Ut m i Pa
Partida d'obra Raspat i pintat de nou de les bigues amb preséncia d'oxid*
1.709,73 €
Observacions
Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat. Inclou I'esmalt
sintétic. 40€/m?
Raspat i decapat de la pintura actual: 8,15€/m?
Medis auxiliars: 4,5€/m?
Assignacio' (1) Personal equipament (2) Brigada (3) Empresa externa (4) Manteniment contractat

Comentari

Tipus d'intervencié

Comentari

(1) Instrument técnic

(2) Reparacid

(3) Reposicid

(4) Adequacié a normativa

(5) Mesures de prevencio

(6) Manteniment

*Actuaccid inclosa en el preu de la fitxa OC-1.

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacié

03176e3b9da643fca748beaea5308506001

Url de validacio

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades

Original

NUGm. Registre entrada: ENTRA 2025/9846 - Data Registre: 22/12/2025 18:09:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracio:

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacié

06d4a7f2243647feb31d33aa39858a4c001

Url de validaci6

https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades

Origen: Origen ciutada Estat d'elaboracio: Original



https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Area d’Infraestructures i Territori
Servei d’Equipaments i Espai Public

FITXA CORRECTORA DE DEFICIENCIES, INCIDENCIES I/0 MANTENIMENT

Descripcio de I'element

Parets pati i de fagana malmeses

Ref.
0C-03

Localitzacié

Fagana sud i nordest i pati interior del museu

Descripcio de la lesio

Comentari

(1) Fissures/esquerdes

(2) Deformacions

(3) Degradacions

(4) Incompl. Normativa

(5) Mal funcionament

(6) Falta aparell

(7) Deteriorament inst.

(8) Altres

S'observen humitats, eflorescéncies i deprendiments a les faganes i parets del pati

Causes

Comentari

(1) Efecte subsol

(2) Defecte projecte

(3) Defecte execuciod

(4) Defecte material

(5) Preséncia humitat

(6) Efecte térmic/incendi

(7) Manca manteniment

(8) Envelliment

(9) Anterior normativa

(10) Defecte instal-lacid

(11) Us inadequat

(12) Altres

Sembla que les humitats s'han format per la filtracié d'aigua de la claraboia al pati i també per la proximitat de I'edifici al mar a la
fagana. La causa de I'aparicié de desprendiment es la manca de manteniment del revestiment de fagana.

Qualificacio de la
urgencia
Comentari

(1) Immediata

(2) Programable

(3) Millora diferida

(1 any)

(2 a5anys)

Es recomana repicar i saneja

r la superficie.

Amidament
Partida d'obra

Observacions

1

Unitat d'amidament

Ut m

m2 Pa

Repicat, sanejat i arrebossat del pati interior i fagana i posterior pintat del parament*

8.459,88 €

Picat de arrebossat o estuc de calg i del seu arrebossat base, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'algada, amb
mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superficie suport que quedara al descobert i preparada per al
posterior revestiment. Inclou p/p de neteja, amuntegament, retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.

A la paret interior formacié de arrebossat llis de gruix minim 10 mm, mitjangant I'aplicacié manual sobre un parament interior,

préviament arrebossat, de dues capes de morter de calg aéria apagada; la primera de dosificacié 1:4 i arid gruixut i la segona, de
dosificacié 1:3 i arid fi de granulometria molt cuidada. Acabat superficial: rentat de la superficie de la darrera capa aplicada amb
aigua i raspall o brotxa de pél. Fins i tot preparacio de la superficie suport, formacié de juntes, racons, mestres, arestes, mochetes,
brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts a la seva superficie.

A les faganes posterior aplicacié manual de dues mans de pintura a la calg, color blanc, la primera ma diluida amb un 30 a 40%
d'aiguai la segiient diluida amb un 30% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,29 I/m? cada ma); prévia aplicacié d'una ma
d'emprimacié granulosa translucida, sobre parament exterior de morter de calg o morter bastard de calg. El preu inclou la
proteccio dels elements de I'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolucié de punts singulars.

Personal extern: 30€/h

Assignacié (1) Personal equipament (2) Brigada (3) Empresa externa (4) Manteniment contractat

Comentari
Tipus d'intervencio

(1) Instrument técnic (2) Reparacio (3) Reposicid

(4) Adequacié a normativa (5) Mesures de prevencio (6) Manteniment

Comentari |*Actuaccio inclosa en el preu de la fitxa OC-1
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Imatges generals de la claraboia del pati interior.

Imatges generals de la claraboia del pati interior.
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Imatges del canal de recollida d’aigua, banda sud.
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Imatge de la fagana a la Plaga de la vila (nord-est).
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Imatge de la fagana a la Plaga de la vila (sud-est).

Imatge de les patologies d’aquesta ultima fagana.

FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL - REHABILITACIO FACANA / COBERTA AJUNTAMENT - PLAGA DE LA VILA N21, SANT POL DE MAR Pagina 4

Per a descarregar una copia d'aguest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validaci6 03176e3b9da643fca748beaea5308506001

Url de validacié https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades NUm. Registre entrada: ENTRA 2025/9846 - Data Registre: 22/12/2025 18:09:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracio:
Original

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacié 06d4a7f2243647feb31d33aa39858a4c001

Url de validacio https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Origen: Origen ciutada Estat d'elaboracio: Original



https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

=NRIC BOADAS | ARQUITECTE
617 14 26 50 | enric.boadas@coac.cat

AMIDAMENT | PRESSUPOST
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Amidament de les partides d'obra a executar.
Pressupost de les actuacions descrites.

TITOL: REHABILITACIO DE LA FAGANA / COBERTA DE L'AJUNTAMENT
SITUACIO: PLAGA DE LA VILA N2 1, SANT POL DE MAR
DATA: DESEMBRE DE 2025

CODI UT RESUM NUM. LON. AMP. ALT. QUANT.
0C-01: Substitucio de vidres de la claraboia del pati interior
01.01 UT Mitjans auxiliars (bastida)
Lloguer de bastida europea tipus torre, col-locada al pati interior.
Inclou subministrament, muntatge, lloguer per periode minim de 30 dies i desmuntatge de bastida.

Inclou pla de muntatge, elements de seguretat i lones de proteccié.

1 Bastida 1 0,00 0,00 0,00 1,00
TOTAL 1,00 UT 2.880,00€ /u 2.880,00 €
01.02 UT Retirada vidres
Retirada de tots els vidres de la claraboia, per a poder dur a terme totes les actuacions.
Inclou guardat dels vidres en bon estat per a futura recol-locacié (aprox. 25 unitats).
Inclou retirada dels vidres malmesos (aprox. 20 unitats), carrega sobre camid i transport a I'abocador controlat.
1 Vidres 63x200cm 8 0,00 0,00 0,00 8,00
2 Vidres 63x150cm 12 0,00 0,00 0,00 12,00
3 Vidres 63x80cm 16 0,00 0,00 0,00 16,00
4 Vidres cantonada 9 0,00 0,00 0,00 9,00
TOTAL 45,00 UT 38,00€ /u 1.710,00 €
01.03 ML Reparacié canal recollida d'aigua
Reparacio de la canal de recollida d'aigua existent d'alumini.
Inclou tallat de la canal existent (uns 40cm de longitud) en 4 punts diferents, 2 banda nord i 2 banda sud.
Inclou subministrament i col-locacié de nova canal igual a I'existent (U quadrada d'uns 15x15cm).
Inclou resolucid de la connexié amb el baixant, essent la part més malmesa i amb més patologies.
Inclou retirada de runes, carrega sobre camid i transport a I'abocador controlat.
1 Canal nord centre 1 0,40 0,00 0,00 0,40
2 Canal nord connex. baixant 1 0,40 0,00 0,00 0,40
3 Canal sud centre 1 0,40 0,00 0,00 0,40
4 Canal sud connex. Baixant 1 0,40 0,00 0,00 0,40
TOTAL 1,60 ML 150,00 € /u 240,00 €
01.04 UT Col-locacié de vidres existents
Col-locacié de vidres existents en bon estat, una vegada realitzada I'actuacié OC-02.
1 Vidres 63x200cm 2 0,00 0,00 0,00 2,00
2 Vidres 63x150cm 7 0,00 0,00 0,00 7,00
3 Vidres 63x80cm 11 0,00 0,00 0,00 11,00
4 Vidres cantonada 5 0,00 0,00 0,00 5,00
TOTAL 25,00 UT 45,00€ /u 1.125,00 €
01.05 UT Col-locacié de vidres nous
Subministrament i col-locacié de vidres nous, una vegada realitzada I'actuacié OC-02.
Vidre armat de 6mm de gruix, igual als existents.
1 Vidres 63x200cm 6 0,00 0,00 0,00 6,00
2 Vidres 63x150cm 5 0,00 0,00 0,00 5,00
3 Vidres 63x80cm 5 0,00 0,00 0,00 5,00
4 Vidres cantonada 4 0,00 0,00 0,00 4,00
TOTAL 20,00 UT 177,00 € /u 3.540,00 €
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0C-02: Raspat i pintat de les bigues i perfils metal-lics exteriors oxidats
02.01 UT Mitjans auxiliars (bastida)

Lloguer de bastida europea tipus torre, col-locada al pati interior.

Inclou subministrament, muntatge, lloguer per periode minim de 30 dies i desmuntatge de bastida.

Inclou pla de muntatge, elements de seguretat i lones de proteccid.

Valorat en el capitol 01.01.

Bastida 1 0,00 0,00 0,00 1,00
TOTAL 1,00 ut

=

02.02 M2 Sanejati pintat dels perfils metal-lics de la claraboia

Raspat i polit, amb paper de vidre, de la pintura actual de la claraboia.
Pintat dels perfils metal-lics de la claraboia amb les seglients caracteristiques:
- Dues capes d'imprimacié antioxidant de zinc.
- Dues capes d'acabat, amb esmalt sintétic antioxidant.
1 Claraboia pati interior 2 4,00 7,60 0,00 60,80
TOTAL 60,80 M2

02.03 ML Sanejat i pintat dels perfils metal-lics de les faganes

Raspat i polit, amb paper de vidre, de la pintura actual dels perfils metal-lics de la fagana.
Pintat dels perfils metal-lics de la fagana amb les seglients caracteristiques:
- Dues capes d'imprimacié antioxidant de zinc.

- Dues capes d'acabat, amb esmalt sintétic antioxidant.

1 Porxo; pilars 14 1,90 0,00 0,00 26,60
2 Porxo; bigues 1 28,70 0,00 0,00 28,70
TOTAL 55,30 ML

0C-03: Sanejat de les parets malmeses del pati i les faganes
03.01 PA Mitjans auxiliars (brag articulat)

Lloguer de brag articulat de 12m de longitud, per un periode de 10 dies.

Inclou transport d'entrega i de recollida del brag articulat.

Bastida 1 0,00 0,00 0,00 1,00
TOTAL 1,00 PA

-

03.02 UT Rascat i passivat del ferro

Repicat de la fagana al voltant del ferro per descobrir tota la part oxidada.

Raspat del ferro per eliminar la part oxidada.

Dues capes d'imprimacié antioxidant de zinc.

Reblert de la part repicada de la fagana amb morter sense retraccié

Mitjans auxiliars 1 0,00 0,00 0,00 1,00
TOTAL 1,00 UT

[

03.03 M2 Repicat del revestiment

Repicat del revestiment fins a descobrir el suport base del parament.
S'indica previsié de m2 en funcid de I'estat de les parets de fagana.

Inclou retirada de les runes, carrega sobre camid i transport a I'abocador controlat.

1 Pati interior 1 2,00 2,00 0,00 4,00

2 Fagana sud-est; base 1 1,00 14,00 0,00 14,00

3 Fagana sud-est; part sup. 1 1,50 1,30 0,00 1,95

4 Fagana nord-est; part sup. 1 5,00 3,00 0,00 15,00
TOTAL 34,95 m2

- € Ju

26,00€ /u

10,30€ /u

860,00 € /u

135,00€ /u

18,50 € /u

1.580,80 €

569,59 €

860,00 €

135,00 €

646,58 €
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03.04 M2 Nou revestiment
Nou revestiment amb morter de calg (transpirable), amb les seglients caracteristiques:
- Esquerdejat base amb Mape-Antique Rinzaffo.
- Arrebossat de 2cm amb Mape-Antique MC.
- Acabat lliscat de 2mm amb Mape-Antique FC Civile.

1 Pati interior 1 2,00 2,00 0,00 4,00
2 Fagana sud-est; base 1 1,00 14,00 0,00 14,00
3 Fagana sud-est; part sup. 1 1,50 1,30 0,00 1,95
4 Fagana nord-est; part sup. 1 5,00 3,00 0,00 15,00
TOTAL 34,95 M2 69,50€ /u 2.429,03 €

03.05 M2 Netejat de la fagana
Netejat de la fagana amb aigua a pressio controlada.

Eliminacié del revestiment no adherit i les sals existents.

1 Pati interior (act. puntual) 1 10,00 0,00 0,00 10,00
2 Paret C/ Consolat de Mar 1 10,25 0,00 9,90 101,48
3 Paret Plaga (orient. est) 1 13,00 0,00 9,90 128,70
4 Paret Plaga (orient. sud) 1 14,00 0,00 9,50 133,00
TOTAL 373,18 M2 2,20€ Ju 820,99 €

03.06 M2 Pintat de la facana
Pintat de la fagana amb pintura siloxanica, tipus Silancolor de Mapei o similar.
Pintura transpirable i hidrorepelent, la qual s'adhereix sobre pintura existent.
No s'ha valorat actuacio a la fagana corresponent al C/ de la Plaga.
- 1 capa d'imprimaci6 Silancolor Primer.

- 2 capes d'acabat Silancolor Pintura

1 Pati interior (act. puntual) 1 10,00 0,00 0,00 10,00

2 Paret C/ Consolat de Mar 1 10,25 0,00 9,90 101,48

3 Paret Plaga (orient. est) 1 13,00 0,00 9,90 128,70

4 Paret Plaga (orient. sud) 1 14,00 0,00 9,50 133,00
TOTAL 373,18 m2 9,80€ /u 3.657,12 €

RESUM DE LES 3 ACTUACIONS

TOTAL PER PARTIDES

1 Substitucié de vidres de la claraboia del pati interior 9.495,00 €

2 Raspat i pintat de les bigues i perfils metal-lics (no inclou bastida, inclosa al punt anterior ) 2.150,39 €

3 Sanejat de les parets malmeses del pati i les faganes 8.548,70 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 20.194,09 €
13,00% - Despeses generals 2.625,23 €
06,00% - Benefici industrial 1.211,65€
PRESSUPOST BASE 24.030,97 €
21,00% - IVA 5.046,50 €
TOTAL 29.077,47 €
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: REHABILITACIO DE LA FAGCANA | COBERTA

Emplagament: PLACA DE LA VILA N1, SANT POL DE MAR

Superficie d’actuacid: 60,80 m2 de claraboia i 373,18 m2 de fagana.

Promotor: AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Arquitecte autor del Projecte d'execucio: ENRIC BOADAS ANDREU

Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: ENRIC BOADAS ANDREU

EBSS - REHABILITACIO FAGANA / COBERTA AJUNTAMENT - PLACA DE LA VILA N21, SANT POL DE MAR Pagina 1

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacié 03176e3b9dab643fca748beaea5308506001

Url de validacio https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades NUm. Registre entrada: ENTRA 2025/9846 - Data Registre: 22/12/2025 18:09:00 Origen: Origen ciudata Estat d'elaboracio:
Original

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacié 06d4a7f2243647feb31d33aa39858a4c001

Url de validaci6 https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Origen: Origen ciutada Estat d'elaboracio: Original



https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

=NRIC BOADAS | ARQUITECTE
617 14 26 50 | enric.boadas@coac.cat

COMPLIMENT DEL RD 1627/97:
DISPOSICIONS MiNIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucid d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencié
de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual
s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié".

En base a l'art. 7é& d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucié de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracié.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla de Si S.
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la
informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut, s'haura de fer préviament a l'inici d'obra i la presentaran Gnicament els empresaris que tinguin la consideracio de
contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccidé Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment,
comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11&).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis generals:

e  Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a |'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccid dels
equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir els efectes
del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucié de la técnica

e  Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio i les condicions del
treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqiencia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacié

e La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal:-lacions i dispositius
necessaris per a |'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors.

e Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular
si es tracta de matéries i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e |'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

e |'adaptacio en funcid de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball

e Lacooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra

L'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en materia de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacio i
formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen
reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit de cobertura, la previsié
de riscos derivats del treball de I'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autonoms respecte d'ells
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball
personal.

En compliment del deure de proteccio dels treballadors, I'empresari garantira que cada treballador rebi una formacio
teorica i practica que sigui suficient i adequada en materia preventiva. Aquesta formacié cal centrar-la en el lloc de
treball o funcié concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, I'obliga a complir les mesures de prevencid
adoptades.

En funcié de la formacio rebuda, i seguint la informacid i instruccions del contractista, els treballadors han de:

e  Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e  Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccio facilitats per el contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal-lin als
mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevencid i
proteccié de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.

e Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacid els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells
es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria
e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
e Interferéencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Desplomi/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
e  Riscos derivats del funcionament de grues
e (Caiguda de la carrega transportada
e Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollos
e Contactes electrics directes o indirectes
e Accidents derivats de condicions atmosferiques

Treballs previs
e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
e  (Caiguda de materials, rebots
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Bolcada de piles de materials
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).
e Riscos derivats de la retirada d’elements de fibrociment que contenen amiant.
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Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacid de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Fonaments

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgos

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
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Estructura

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacid de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de I'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Ram de paleta

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Coberta

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
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Revestiments i acabats

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Instal-lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre-esforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

Treballs en els quals I'exposicidé a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensid

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'Us d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

Treballs que requereixin la retirada d’elements de fibrociment que contenen amiant.
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5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons normes vigents.
Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment, substitucid, etc.)

Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacio i planificacid dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar I'adequacio de les solucions d'execucid a I'estat real dels elements existents (subsol, edificacions
veines)

Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les rases
Utilitzacio de paviments antilliscants.

Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacio de les mesures de proteccid contra caiguda utilitzades en funcié de si es protegeixen les persones,
o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccio individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacié de calgat de seguretat

Utilitzacio de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccio col-lectiva, caldra establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera
obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat als operaris amb formacid i
capacitacio suficient.

Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire
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Mesures de proteccio a tercers

e Previsid de la tanca, la senyalitzacié i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacié, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema de
proteccid pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a |'obra puguin
accedir a la mateixa

e  Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

e Comprovacio de I'adequacié de les solucions d'execucio i preventives a |'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Mesures per a la retirada d’elements de fibrociment que continguin amiant
e Previal procés d’enderroc, es realitzara una inspeccié exhaustiva per detectar qualsevol altre element que
pugui contenir amiant i que no s’hagi detectat inicialment.
e Laretirada dels elements de fibrociment que tinguin amiant es realitzara segons la normativa vigent per aquests
tipus de treballs, a través d'una empresa registrada al R.E.R.A. (registre d’empreses amb risc d’amiant), incloent
la retirada, el transport i el tractament corresponent.

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar
a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies,
taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.
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7. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, perd el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicid de la Directiva 92/57/CEE

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADQOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES
ELECTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION,
VIDRIO Y CERAMICA

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS
EN VIAS FUERA DE POBLADO

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

RD 374/2001

(BOE: 01/05/2001). Modificacions posteriors (30/05/2001)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

R.04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 42, 1832 A 2912 Y ANEXOS
1Y 1l (BOE: 05/09/70; 09/09/70)  correcci6 d'errades: BOE:
17/10/70

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacid: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 117/03/71)
correccio6 d'errades (BOE: 06/04/71) modificacio: (BOE:
02/11/89) derogats alguns capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificacid: BOE: 25/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75

COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75
MECANICOS
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO
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